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Fa. BA RO GmbH & Co. KG
Wolfstall 54-56

D-47299 Leichlingen

Giitersloh, den 23.04.2001

Auswertung Luftkeimzahlbestimmung
vom 10.04.2001

Sehr geehrter Herr

3

als Anlage erhalten Sie die Mel3ergebnisse der Luftmessungen

Mit freundlichen Griiien
:"":‘ s b
Frank WeIBek

Volksbank Giitersloh, BLZ 478 601 25; Konto-Nr.: 38 558 800 - HRB-Nr.: 3829 Amtsgericht Gitersloh
Geschaéftsfihrer: Dr. rer. nat. Andreas Bermpohi (Dipl. Biologe), Frank WeiBer (Dipl. Biologe), Jérg WeiBer (Dipl. Biologe)
100% chlorfrei gebleicht
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Quantitative Luftkeimzahlbestimmung
Kunde:

Datum Probenahme: 10.04.2001

getestete Rdume : 4 Messpunkte Luftmessungen Halbfertigwarenlager
7 Abstriche

Besonderheiten: 5 Umluftkiihlgerate hiangen in ca. 8 m Hohe

Probennehmer: Frank Weiller (Dipl.Biologe)

Probenahmegerat: Sartorius MD-8

Analyseverfahren: Bestimmung von Gesamtkeimen und Schimmelpilzen in der Luft

Die Probenahme fiir die Luftmessungen erfolgte mittels einer Pumpeinrichtung (Sartorius-MD-
8) tiber eine Zeitspanne von jeweils 15 Minuten bei einer Saugleistung von 4 m’/h mittels eines
Gelatinefilters (Fa. Sartorius, Porenweite 3 Mikrometer). Die gesammelten Gelatinefilter
wurden sofort nach der Probenahme in sterilen Petrischalen in einer Kiihltasche bei 4°Celsius
gekiihlt. Die Aufarbeitung der Gelatinefilter erfolgte am nachsten Tag. Die Luftproben wurden
auf Plate-Count-Agar und Sabouraud-Agar (Fa. Merck) ausplattiert und die Abstriche auf
Plate-Count-Agar ausgestrichen, bei 20° Celsius fiir 7 Tage inkubiert und die Keime (als
KBE=Kolonie-Bildende-Einheiten) taglich ausgezéhlt.

Orte der Probenahme und Bezeichnung:

Luftmessungen im Halbfertigwarenlager

(L = Luftmessungen jeweils in 1m Entfernung von den Luftausldssen der Umluftkiihlgerate in

8m Hohe)

L I Kihlgerdt 2 ,;rechts” (=nach Tur zweite Gerit, Luftausldsse rechte Seite)

L I ,Kihlgerit 3 links“ (=nach Tur 3. Gerit, Luftauslasse linke Seite)

L III |, Kihlgerit 4 rechts (=nach Tiir 4. Gerit, Luftauslasse rechte Seite)

L IV ,Luftmessung an vorderem Rollband zum Reinraum“(Messung ca. 1,5m iiber
dem FuBBboden)

A = Abstriche

A1  Kiuhlgerit 2, Kuhlrippe

A2  Kihlgerat 3, Kithlrippe

A3  Kiihlgerit 3, Decke Kondenswasser

A4  Kiuhlgerit 4, Kuhlrippe

A5  Kiihlgerit 4, Kondensatablaufrohr, Tropfwasser

A6  Warenregal in ca. 2m Hohe (Néahe Messpunkt IV)

A7  Kihlgerat 2, Decke

00% chlorfrei gebleicht



Ergebnisse Luftkeimzahlmessungen vom 10.04.2001:

)
biotec ) E
Umwelt - Analytik - Beratung -
Service GmbH

Halbfertigwarenlager
Probe Probe- Anzahl Anteil | Anteil
volumen | KBE-Gesamt | Pilze | Bakterien
in KBE | in KBE
L1 ,Kiihlgerit 2 ,rechts 1 m’ 4 2 2
Raumluft
LI ,Kihlgerat 3 ,links“ 1 m’ 15 8 7
Raumluft
LIl | ,Kihlgerat 4 rechts 1 m’ 30 18 12
Raumluft
L1V ,Luftmessung an 1m’ 30 18 12
vorderem Rollband zum | R aumluft
Reinraum®
Ergebnisse Abstriche vom 10.04.2001:
Probe | Ia. Abstrichergebnis
genaue Probestelle
Al Kiihlgerat 2, Kuhlrippe leicht positiv
A2 Kiihlgerit 3, Kahlrippe negativ
A3 Kiihigerit 3, Decke Kondenswasser negativ
A4 Kiihlgerat 4, Kiihlrippe leicht positiv
A 5 | Kiihlgerit 4, Kondensatablaufrohr, Tropfwasser leicht positiv
A6 Warenregal in ca. 2m Hohe (Nahe Messpunkt sehr stark positiv
V)
AT Kiihlgerit 2, Decke leicht positiv

* negativ = kein Befall mit Schimmelpilzen und Bakterien

* leicht positiv = leichter, eindeutiger, Befall mit Schimmelpilzen und Bakterien

* stark positiv = starker, eindeutiger, Befall mit Schimmelpilzen und Bakterien
* sehr stark positiv = sehr starker, eindeutiger, Befall mit Schimmelpilzen und Bakterien

Mit freundlichen Grii3en

Yok (D
ank Welﬂﬁ“
)

(Dipl. Biologe

100% chilorfrei gebleicht
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biotec Umwaelt-Analytik-Beratung-Service GmbH - Elbrachtsweg 76 - 33332 Gitersloh U mwel‘t - An aly‘tl k = Beratu ng -
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Fa. BARO GmbH & Co. KG
Wolfstall 54-56

D-47299 Leichlingen

Giitersloh, den 27.11.2001

Auswertung Luftkeimzahlbestimmung Fa. Wurstfabrik
vom 20.11.2001

Sehr geehrter Herr

als Anlage erhalten Sie die Messergebnisse der Luftmessungen

Mit freundlichen Griilen

Dr. rer. nat. A. Bermpohl

Volksbank Giitersloh, BLZ 478 601 25; Konto-Nr.: 38 558 800 - HRB-Nr.: 3829 Amtsgericht Gltersioh
Geschaéftsfuhrer: Dr. rer. nat. Andreas Bermpohl (Dipl. Biologe), Frank WeiB3er (Dipl. Biologe), Jorg Weiler (Dipl. Biologe)

100% chlorfrei gebleicht
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Luftkeimzahlbestimmung
im Halbfertigwarenlager
vom 20.November 2001

Fa.

100% chlorfrei gebleicht
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